
 

    E20 و E09 رفع ارور       E1  مدل 
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 توضیحات مدار 

، بخاطر این که رنج کارکرد ولتاژی این دستگاه ها  KW 3.7رنج توانی  E1در دستگاه های 

220 V  سه فاز می باشد و در ایران این رنج موجود نیست، این مدل اینورتر این خاصیت را

ژول ورودی استفاده تک فاز هم کار کند؛ اما چون از دو ما 220Vدارد که به صورت ولتاژ  

میکنیم به همین خاطر خطای قطعی فاز ورودی یا کمبود ولتاژ می دهد که با پارامتر های زیر 

 نادیده می گیریم. این ارور ها را 

 

 پارامتر ها 

 E20رفع خطای    

INPUT PHASE LOST ➔B27 = 0  

 

 E09رفع خطای

B09 = 11 ➔ MOCK 

  ➔ M71 = %50درصد بازه ولتاژ ورودی 

 


